
Installationsvejledning MaXXwell KORSIKA – AMC-1840B 
 

 



 

EL-tilslutning: 
 

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som 

nedenfor 

 

Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:  

J41-J54 

J60-J45 

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.  

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


